275(B160]

WE/WAdIff1L0-27.00
DA-L-DE

kreuzende Leitung

380-kV-Ltg, B160 Mechlenreuth - Etzenricht

TenneT TS0 GmbH

kreuzendes Seil: 565-AL1/72-ST1A

0.70m (re.)

Durchhange in m: 80°C=12.09; -5°CEis=10.27; 40°C=10.86

Anmerkung: Zugspannung: 46.00N/mm* [10°C]

fc'=0.65m (re.)

S

fc

Anmerkung: DIN VDE 0210 / DIN EN 50341-2-4: 09/2019 [EZ2/WZ1)

11.54m (re.)

Lastfall Soll {m] ermittelt (m]
40°C/80°C 323 1154
-5°C/-5°CEis 3.23 11.68
L0°C/L0°C 323 1162
UT 45079
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weiter siehe Blatt 55 (Unterlage 4.2)
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Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab

Gemeinde Etzenricht
Gemarkung Etzenricht

380/110-kV-Ltg., B160
UW Mechlenreuth - UW Etzenricht
TenneT TSO GmbH

110-kV-Ltg. 029
Etzenrich - Grafenwohr
Bayernwerk Neftz GmbH

6.00 350 7.00

4.00

ES/LWL ES/LWL

Trav |

Trav Il

6.50 950

8.40

3.60

Ltg -Richtung Mast Nr. 226

3.60

Mast Nr 225(B160)

ES/LWL

Travl o=

Ltg -Richtung Mast Nr. IN(B160B)

LWL

= - - ’ — — > Trav
L 490 490 720,

Mast Nr. 225(B160)

8.00

220,

Mast Nr. 1N

40 | woo | woo |
a a i

Vegetation dichter als 3.50m am Leiterseil

Vegetation innerhalb des Schutzbereiches

bayernwerk

110-kV Freileitung Einflhrung Etzenricht,
Ltg.Nr. B160B

Langenprofil

Mast Nr 225(B160) - Mast Nr. 1IN

2. Plananderung

der Langen 1: 2000
Maf3stab der Hohen 1. 500

DIN VDE-Bestimmung

DIN VDE 0210/ DIN EN 50341 -2-4: 09/2019 (Eiszone 2, Windzone 1)

Unterlage 410
Blatt 01/04

nach Beschluss

Masttyp DA-4-DE; A-2-E

Beseilung

Leiterseil 2x3x2 565-AL1/72-ST1A, MZS=46.00N/mm? (110-kV)
Erdseil

Luftkabel/

sonstige Belegung

1x1 OPGW Dis)b 48 SMF (265-AL3/25-A20SA 26.5); dhgl. bei 10C; MZS=48.45N/mm’

Kettenlange

DA=3.60m (1030N) [Mast 225]; DA=3.60m (1030) [Mast NI

Seitliche Uberhohung 1700 mrechts —-—-—-- oder links  ——————- aufgenommen

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt
Bayreuth,
TenneT TSO GmbH

iV fooes EX L tto s iA qumdg

2012.2024

Mafistab 1.2000/500 Erheit Meter

M‘ imp GmbH

[\ Lise-Meitner-Strafie 8

Satzungsgemal ausgelegen in der Zeit
VOM e
DIS s

Zeit und Ort der Auslegung sind vor Auslegung ortsiiblich bekannt
gemacht worden

GEMEINGE: ....verveiriecieieries sttt

i Regierung der Oberpfalz
tpiese Signatur ist schriftformersetzend

Dienstsiegel / Unterschrift ......... N 1703 2025

Part of Sweco 89081 Ulm

Datum Name

Bearb. | 11.09.2018 Pannier

Gepr 14.12.2018 Pfeiffer

Norm | DIN EN 50341-2-4: 04/2016

Fachbereich TL

B |2 Plananderung n.B| 20.12.2024 MF

A 1 Deckblatt 24022023 | Frey

Zust Anderung Datum Name | Urspr

Planfeststellungsbehdrde

Bestandteil des Plandnderungsbescheids |
der Regierung der Oberpfalz

vom 17.03.2025

Az. ROP-StabEnWi-3321.0-2-46-3683

Regensburg,
17.03.2025
Es be
gez. Treitinger
Oberregierungsratin
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