
Änderungsanzeige zu elektrischen und magnetischen 
Feldern nach 26. BImSchV aufgrund des Seiltausches 
Ostbayernring, Abschnitt Regierungsbezirksgrenze - Etzenricht (B160)  
 
 

 

 

 25.10.2024  1 von 15 

  

 

Projekt 
Ostbayernring – Ersatzneubau 380/110 kV Höchstspannungsleitung 

Redwitz-Schwandorf einschließlich Rückbau der Bestandsleitung 

Abschnitt  Regierungsbezirksgrenze – Umspannwerk Etzenricht (Ltg. Nr. B160) 

 
 
 
 

Planfeststellungsunterlage 
Unterlage 9.1 

 
 

Immissionsbericht zu elektrischen und 
magnetischen Feldern mit 

Minimierungsbetrachtung nach 26. BImSchV 
 

2. Planänderung nach Beschluss 
 
 

Änderungsanzeige für Seiltausch auf 
Zweifachbündel (110-kV) in ausgewählten 

Mastbereichen der Ltg. B160, O28D, B160A, 
O28A, B160B sowie B154 

 
 

Änderungshistorie 

Version  Name/Unterschrift Datum 

1.0 Aufgestellt 

 

 

Stefan Opel Thomas Ehrhardt-Unglaub 

20.12.2024 

 

ropf-TreitinM



Änderungsanzeige zu elektrischen und magnetischen 
Feldern nach 26. BImSchV aufgrund des Seiltausches 
Ostbayernring, Abschnitt Regierungsbezirksgrenze - Etzenricht (B160)  
 
 

 

 

 25.10.2024  2 von 15 

  

 

Inhaltliche Bearbeitung durch: 

 

Logo Anschrift 

 

 

Sweco GmbH 

Lise-Meitner-Straße 8 

89081 Ulm 

 

Ersteller: Dipl. Ing (FH) Birgit Beugel                       Datum:  25.10.2024 

 

Nachweis der Sachkunde durch langjährige Erfahrung in der Erstellung 

von Immissionsberechnungen und Berichten für Genehmigungs-

verfahren von Hochspannungsleitungen sowie entsprechende 

Schulung im Umgang mit der verwendeten Software WinField. 

(Qualitätsgesichertes Unternehmen nach ISO 9001:2008 und ISO 

14001:2004) 

  



Änderungsanzeige zu elektrischen und magnetischen 
Feldern nach 26. BImSchV aufgrund des Seiltausches 
Ostbayernring, Abschnitt Regierungsbezirksgrenze - Etzenricht (B160)  
 
 

 

 

 25.10.2024  3 von 15 

  

 

Inhaltsverzeichnis 

 

1 Einleitung ..................................................................................................................... 4 

2 Darstellung der Änderungen ....................................................................................... 4 

2.1 Geänderte elektrische Konfiguration ...................................................................... 4 

2.2 Neuberechnung zu den elektrischen Konfigurationen ...........................................10 

3 Zusammenfassung und Fazit .....................................................................................13 

Abkürzungsverzeichnis .....................................................................................................14 

Verzeichnis der Anhänge ...................................................................................................14 

Tabellenverzeichnis ...........................................................................................................15 

Literaturverzeichnis ...........................................................................................................15 

 

  



Änderungsanzeige zu elektrischen und magnetischen 
Feldern nach 26. BImSchV aufgrund des Seiltausches 
Ostbayernring, Abschnitt Regierungsbezirksgrenze - Etzenricht (B160)  
 
 

 

 

 25.10.2024  4 von 15 

  

 

1 Einleitung 

Im Projekt Ostbayernring, dem Ersatzneubau der 380/110-kV-Höchstspannungsleitung 

Redwitz – Schwandorf, im Abschnitt B-Süd von der Regierungsbezirksgrenze 

Oberfranken/Oberpfalz nach Etzenricht soll ein Seiltausch folgender Anlagen auf 2er Bündel 

des 565-AL1/72-ST1A für die 110kV-Beseilung realisiert werden: 

- Mast 97 bis Mast 225 (B160) 

- Mast 124 bis Mast 3N (O28D) 

- Mast 161 bis UW Windischeschenbach (B160A) 

- Mast 214 bis Mast 1N (O28A) 

- Mast 225 bis Portal E04 (B160B) 

- Mast 2N bzw. Mast 1 bis Portal E08 (B160B, B154) 

Damit verbunden ist eine Erhöhung der maximalen Stromstärke für die betreffenden 

Stromkreise auf 2216 A. 

Da sich durch den Seiltausch neben der Stromstärke auch die Bodenabstände der 

betreffenden Leiterseile geringfügig geändert haben, ist eine Neuberechnung der 

elektrischen und magnetischen Felder für die betreffenden elektrischen Konfigurationen 

notwendig. 

Zu den rechtlichen Grundlagen und Anforderungen, den technischen Grundlagen und 

Hintergründen sowie zur Nachweismethodik wird auf den Immissionsbericht 

(Planfeststellungsunterlage, Unterlage 9, 1. Deckblatt) verwiesen. 

2 Darstellung der Änderungen 

2.1 Geänderte elektrische Konfiguration 

Abweichend zum Immissionsbericht (Planfeststellungsunterlage, Unterlage 9, 1. Deckblatt) 

bestehen die Phasen der 110-kV-Stromkreise, für die ein Seiltausch vorgenommen werden 

soll, aus horizontalen Zweierbündeln (0,4 m Bündelabstand) aus Aluminium-Stahl-

Verbundseilen vom Typ 565-AL1/72-ST1A. Die maximale Stromstärke beträgt dann für die 

betreffenden 110-kV-Systeme 2216 A. In der folgenden Tabelle 1 sind die elektrischen 

Konfigurationen noch einmal vollständig dargestellt. 
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Laufenden Nr. 

Elektrische 

Konfiguration 

Trassenbereich Leitungs-

nummer 

Gestängetyp Erdseilkonfiguration Elektrische 

Systeme 

Phasenanordnung 

 

L1      L2      L3 

Stromstärken 

1 

Ballungsbereich 

An-/Absprung 

B10 

Mast 97 – Mast 1 

(B10) 

B10 Einebene Einfache Erdseilspitze 2 Systeme 110 kV  

 

1050 A 

Mast 96 – Mast 97 B160 Donau Geteilte Erdseilspitze 2 Systeme 380 kV  4000 A 

2 Mast 97 – Mast 116 

 

B160 Donau-

Einebene 

Geteilte Erdseilspitze 2 Systeme 380 kV  4000 A 

2 Systeme 110 kV 2216 A 

3 Mast 116 – Mast 124 

 

B160 Donau-

Einebene 

Einfache Erdseilspitze 2 Systeme 380 kV  4000 A 

2 Systeme 110 kV 2216 A 

4 Mast 124 – Mast 128 B160 Donau-

Einebene 

Einfache Erdseilspitze 2 Systeme 380 kV  4000 A 

2 Systeme 110 kV 2216 A 

5 Mast 128 – Mast 166 B160 Donau-

Einebene 

Einfache Erdseilspitze 2 Systeme 380 kV  4000 A 

2 Systeme 110 kV 2216 A 

6 Mast 166 – Mast 195 B160 Donau-

Einebene 

Einfache Erdseilspitze 2 Systeme 380 kV  4000 A 

2 Systeme 110 kV 2216 A 
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Laufenden Nr. 

Elektrische 

Konfiguration 

Trassenbereich Leitungs-

nummer 

Gestängetyp Erdseilkonfiguration Elektrische 

Systeme 

Phasenanordnung 

 

L1      L2      L3 

Stromstärken 

7 Mast 195 – Mast 215 

 

B160 Donau-

Einebene 

Einfache Erdseilspitze 2 Systeme 380 kV  4000 A 

2 Systeme 110 kV 2216 A 

8 Mast 215 – Mast 225 B160 Donau-

Einebene 

Geteilte Erdseilspitze 2 Systeme 380 kV  4000 A 

2 Systeme 110 kV 2216 A 

9 

Ballungsbereich 

UW Etzenricht 

Mast 225 – UW 

Etzenricht 

B160 Donau Geteilte Erdseilspitze 2 Systeme 380 kV  4000 A 

Mast 225 – UW 

Etzenricht  

B160B Einebene Einfache Erdseilspitze 2 Systeme 110 kV  2216 A 

Kreuzende Leitung 

UW ETZ – Mast 1 

O29 Einebene Einfache Erdseilspitze 2 Systeme 110 kV  630 A 

Kreuzende Leitung 

Mast 1 – Mast 12 

O29 Donau Einfache Erdseilspitze 2 Systeme 110 kV  630 A 

Parallele Leitung B154 Einebene Einfache Erdseilspitze 2 Systeme 110 kV  2216 A 

10 

Ballungsbereich 

An-/Absprung 

E95 

Mast 102 – 112 

(E95) 

E95 Donau Einfache Erdseilspitze 2 Systeme 110 kV   1050 A 

vor und nach Mast 

102 

B160 Donau-

Einebene 

Geteilte Erdseilspitze 2 Systeme 380 kV  4000 A 

2 Systeme 110 kV 2216 A 



Änderungsanzeige zu elektrischen und magnetischen 
Feldern nach 26. BImSchV aufgrund des Seiltausches 
Ostbayernring, Abschnitt Regierungsbezirksgrenze - Etzenricht (B160)  

 
 

 

 

 25.10.2024  7 von 15 

  

 

Laufenden Nr. 

Elektrische 

Konfiguration 

Trassenbereich Leitungs-

nummer 

Gestängetyp Erdseilkonfiguration Elektrische 

Systeme 

Phasenanordnung 

 

L1      L2      L3 

Stromstärken 

11 

Ballungsbereich 

An-/Absprung 

O28D 

Mast 124 – Mast 1N 

(O28D) 

O28D Einebene Einfache Erdseilspitze 2 Systeme 110 kV  2216 A 

vor Mast 124 B160 Donau-

Einebene 

Einfache Erdseilspitze 2 Systeme 380 kV  4000 A 

2 Systeme 110 kV 2216 A 

nach Mast 124 B160 Donau-

Einebene 

Einfache Erdseilspitze 2 Systeme 380 kV  4000 A 

2 Systeme 110 kV 2216 A 

12 

Ballungsbereich 

An-/Absprung 

O28C 

Mast 134 – 1N 

(O28C) 

O28C Donau Einfache Erdseilspitze 2 Systeme 110 kV  1050 A 

vor und nach Mast 

134 

B160 Donau-

Einebene 

Einfache Erdseilspitze 2 Systeme 380 kV  4000 A 

2 Systeme 110 kV 2216 A 

13 

Ballungsbereich 

An-/Absprung 

O28B 

Mast 137 – 1N 

(O28B) 

O28B Donau Einfache Erdseilspitze 2 Systeme 110 kV  1050 A 

vor und nach Mast 

137 

B160 Donau-

Einebene 

Einfache Erdseilspitze 2 Systeme 380 kV  4000 A 

2 Systeme 110 kV 2216 A 
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Laufenden Nr. 

Elektrische 

Konfiguration 

Trassenbereich Leitungs-

nummer 

Gestängetyp Erdseilkonfiguration Elektrische 

Systeme 

Phasenanordnung 

 

L1      L2      L3 

Stromstärken 

14 

Ballungsbereich 

An-/Absprung 

B160A 

Mast 161 – 2N 

(B160A) 

B160A Einebene Einfache Erdseilspitze 2 Systeme 110 kV  2216 A 

vor und nach Mast 

161 

B160 Donau-

Einebene 

Einfache Erdseilspitze 2 Systeme 380 kV  4000 A 

2 Systeme 110 kV 2216 A 

15 

Ballungsbereich 

An-/Absprung 

O28A 

Mast 214 – 2 (O28A) O28A Einebene Einfache Erdseilspitze 2 Systeme 110 kV  2216 A 

vor Mast 214 B160 Donau-

Einebene 

Einfache Erdseilspitze 2 Systeme 380 kV  4000 A 

2 Systeme 110 kV 2216 A 

nach Mast 214 B160 Donau-

Einebene 

Geteilte Erdseilspitze 2 Systeme 380 kV  4000 A 

2 Systeme 110 kV 2216 A 

16  

Neubau 110 kV 

Mast 112 – Portale 

UW Waldsassen 

E95 Donau Einfache Erdseilspitze 2 Systeme 110 kV   630 A 

17 

Neubau 110 kV 

Mast 1N – Mast 2 O28B Donau Einfache Erdseilspitze 2 Systeme 110 kV  1050 A 

18 

Neubau 110 kV 

Mast 1 – Mast 3 O28C Donau Einfache Erdseilspitze 2 Systeme 110 kV  1050 A 

19 

Neubau 110 kV 

Mast 1N – Mast 4 O28D Einebene Einfache Erdseilspitze 2 Systeme 110 kV  2216 A 
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Laufenden Nr. 

Elektrische 

Konfiguration 

Trassenbereich Leitungs-

nummer 

Gestängetyp Erdseilkonfiguration Elektrische 

Systeme 

Phasenanordnung 

 

L1      L2      L3 

Stromstärken 

20 

Neubau 110 kV 

Mast 2 – Mast 5 B160A Donau Einfache Erdseilspitze 2 Systeme 110 kV  2216 A 

21 

Ballungsgebiet 

UW WIEB 

Mast 5 – Portale UW 

Windischeschenbach 

B160A Einebene Einfache Erdseilspitze 2 Systeme 110 kV  2216 A 

Tabelle 1: Elektrische Konfiguration für den Trassenverlauf zwischen der Regierungsbezirksgrenze und Etzenricht (Phasenlage bezogen auf 
Leitungsrichtung B160) 
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2.2 Neuberechnung zu den elektrischen Konfigurationen 

Die Neuberechnung der elektrischen Konfigurationen erfolgt nach den gleichen Maßgaben 

wie im Immissionsbericht (Planfeststellungsunterlage, Unterlage 9, 1. Deckblatt) dargelegt. 

In nachfolgender Tabelle 2 sind die maximal zu erwartenden Stärken des elektrischen 

Feldes und der magnetischen Flussdichte direkt unterhalb der Leitung ausgewertet und 

angegeben. Die Werte belegen, dass auch nach dem Seiltausch im unmittelbaren 

Nahbereich der Leitung die Grenzwerte für elektrische und magnetische Felder 

unterschritten werden. Über die Anforderungen der 26. BImSchVVwV [3] hinausgehend 

werden auch die an den Bezugspunkten einer möglichen Minimierung berechneten 

Feldstärken explizit angegeben. Die entsprechenden Ergebnisse für jede elektrische 

Konfiguration sind in Anhang 1 auch grafisch dargestellt.  

Laufende Nr. 

Elektrische 

Konfiguration 

Maximalwert unterhalb der Leitung Werte am Bezugspunkt 

Elektrische 

Feldstärke 

Magnetische 

Flussdichte 

Elektrische 

Feldstärke 

Magnetische 

Flussdichte 

1 2,3 kV/m 25 µT 1,4 kV/m 25 µT 

2 2,8 kV/m 51 µT 0,7 kV/m 10 µT 

3 2,6 kV/m 55 µT 0,4 kV/m 9 µT 

4 2,3 kV/m 42 µT 1,0 kV/m 15 µT 

5 1,9 kV/m 42 µT 0,8 kV/m 14 µT 

6 1,6 kV/m 35 µT 0,5 kV/m 13 µT 

7 2,7 kV/m 48 µT 0,7 kV/m 11 µT 

8 2,5 kV/m 51 µT 0,3 kV/m 8 µT 

9 2,6 kV/m 47 µT 0,9 kV/m 10 µT 

10 2,8 kV/m 54 µT 0,9 kV/m 15 µT 

11 1,9 kV/m 40 µT 0,9 kV/m 13 µT 

12 1,5 kV/m 31 µT 0,7 kV/m 13 µT 

13 1,5 kV/m 31 µT 0,7 kV/m 14 µT 

14 1,6 kV/m 35 µT 0,8 kV/m 14 µT 

15 2,7 kV/m 54 µT 1,0 kV/m 14 µT 

16 1,5 kV/m 14 µT 0,3 kV/m 3 µT 

17 1,1 kV/m 14 µT 0,5 kV/m 7 µT 
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Laufende Nr. 

Elektrische 

Konfiguration 

Maximalwert unterhalb der Leitung Werte am Bezugspunkt 

Elektrische 

Feldstärke 

Magnetische 

Flussdichte 

Elektrische 

Feldstärke 

Magnetische 

Flussdichte 

18 1,1 kV/m 13 µT 0,4 kV/m 5 µT 

19 1,4 kV/m 18 µT 0,6 kV/m 7 µT 

20 1,0 kV/m 19 µT 0,5 kV/m 10 µT 

21 1,2 kV/m 22 µT 0,4 kV/m 7 µT 

Tabelle 2: Berechnungsergebnisse der maximalen Feldstärken unterhalb der Leitung und am 
Bezugpunkt für den Trassenverlauf zwischen Regierungsbezirksgrenze und Etzenricht 

Zur Erhöhung der Transparenz und als weiterführende Information wurden für alle in Tabelle 

2 des Immissionsberichtes (Planfeststellungsunterlage, Unterlage 9, 1. Deckblatt) 

enthaltenen repräsentativen Immissionsorte die entsprechenden maximalen Feldstärken 

nach dem Seiltausch ermittelt. Diese Ergebnisse sind in folgender Tabelle 3 

zusammengestellt. Diese Werte zeigen auf, dass an den Immissionsorten auch nach dem 

Seiltausch nur sehr geringe Feldstärken vorliegen. 

Lfd. Nr. 

Elektr. 

Konfig. 

Immissionsort Maximalwert an Gebäudeecke Maximalwert auf 

Grundstück / 

Grundstücksteil 

Elektrische 

Feldstärke 

Magnetische 

Flussdichte 

Elektrische 

Feldstärke 

Magnetische 

Flussdichte 

1 kein Immissionsort im Einwirkungsbereich 

2 Gesteinerstr. 76, 

95692 Konnersreuth 
0,1 kV/m 1 µT 0,1 kV/m 1 µT 

3 Birkigt 7, 95666 

Mitterteich 
0,1 kV/m 1 µT 0,2 kV/m 2 µT 

4 kein Immissionsort im Einwirkungsbereich 

5  BAB93 Parkplatz der 

Raststätte 

Waldnaabtal West, 

92670 

Windischeschenbach 

 -  - 1,9 kV/m 42 µT 

6  Klobenreuth, 92665 

Kirchendemenreuth 
0,2 kV/m 2 µT 1,6 kV/m 35 µT 
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Lfd. Nr. 

Elektr. 

Konfig. 

Immissionsort Maximalwert an Gebäudeecke Maximalwert auf 

Grundstück / 

Grundstücksteil 

Elektrische 

Feldstärke 

Magnetische 

Flussdichte 

Elektrische 

Feldstärke 

Magnetische 

Flussdichte 

7 Wiesendorf 17, 92637 

Weiden i.d. OPF 
0,0 kV/m 0 µT 0,0 kV/m 0 µT 

 8 Mallersricht-

Ziegelhütte 20, 92637 

Weiden i.d.OPF 

0,0 kV/m 0 µT 0,1 kV/m 1 µT 

 9 Rothenstädter Str. 5, 

92694 Etzenricht 
0,0 kV/m 0 µT 0,0 kV/m 0 µT 

10 kein Immissionsort im Einwirkungsbereich 

11 kein Immissionsort im Einwirkungsbereich 

12 kein Immissionsort im Einwirkungsbereich 

13 kein Immissionsort im Einwirkungsbereich 

14 kein Immissionsort im Einwirkungsbereich 

15 kein Immissionsort im Einwirkungsbereich 

16 Netzstahl 2, 95652 

 Waldsassen 

0,2 kV/m 2 µT 0,3 kV/m 5 µT 

 17 kein Immissionsort im Einwirkungsbereich 

 18 Alte Siedlung 6A, 

95676 Wiesau 
0,0 kV/m 0 µT 0,0 kV/m 0 µT 

19 Kleinsterz 5, 95666 

 Mitterteich 
0,0 kV/m 0 µT 0,0 kV/m 0 µT 

 20 Bernsteiner Str. 44, 

92670 

Windischeschenbach 

0,1 kV/m 2 µT   0,2 kV/m 6 µT  

21 Waldnaabstr. 18, 

92670 

Windischeschenbach 

0,0 kV/m 1 µT 0,0 kV/m 2 µT 

Tabelle 3: Berechnungsergebnisse der maximalen Feldstärken an den repräsentativen 
Immissionsorten für den Trassenverlauf zwischen Regierungsbezirksgrenze und Etzenricht 
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3 Zusammenfassung und Fazit 

Elektrische Freileitungen erzeugen aufgrund der unter Spannung stehenden und Strom 

führenden Leiter elektrische und magnetische Felder. Daher sind die Vorschriften des 

BImSchG (Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 

Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-

Immissionsschutzgesetz – BimSchG), Neugefasst durch Bek. v. 17.5.2013 I 1274; zuletzt 

geändert durch Art. 3 G v. 18.7.2017 I 2771) zu beachten bzw. die Einhaltung der konkreten 

Anforderungen der 26. BImSchV (Sechsundzwanzigste Verordnung zur Durchführung des 

Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über elektromagnetische Felder - 26. 

BImSchV), Neugefasst durch Bek. v. 14.8.2013 I 3266) für Niederfrequenzanlagen 

darzulegen. Diese Verordnung enthält Anforderungen zum Schutz der Allgemeinheit und der 

Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen und zur Vorsorge gegen schädliche 

Umwelteinwirkungen durch elektrische, magnetische und elektromagnetische Felder. 

In vorliegender Änderungsanzeige wird der Seiltausch im Abschnitt B-Süd des 

Ersatzneubaus der 380/110-kV-Höchstspannungsleitung Redwitz – Schwandorf für die 

mitgeführten Stromkreise und die entsprechenden Anschlussleitungen auf alle 

Anforderungen hin geprüft. Dabei wird durch Berechnungen nachgewiesen, dass die 

Feldstärken der elektrischen und magnetischen Felder auch nach dem Seiltausch unterhalb 

der zulässigen Grenzwerte liegen und damit alle Schutzanforderungen erfüllt sind. An allen 

maßgeblichen Immissionsorten werden die Grenzwerte weit unterschritten. Auch die 

Anforderungen zur Vorsorge und das darin enthaltene Minimierungsgebot der 

26. BImSchVVwV [3] werden nach dem Seiltausch weiterhin erfüllt, was im 

Immissionsbericht (Planfeststellungsunterlage, Unterlage 9, 1. Deckblatt) ausführlich 

dargelegt ist. Somit ist festzuhalten, dass der Ostbayernring auch nach Realisierung des 

Seiltausches allen gesetzlichen Vorschriften hinsichtlich der Immission von elektrischen und 

magnetischen Feldern gerecht wird.  
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Abkürzungsverzeichnis 

Abkürzung Beschreibung 

A Ampere (Einheit für die Stromstärke) 

BImSchG Bundesimmissionsschutzgesetz 

26. BImSchV 26. Bundesimmissionsschutzverordnung 

26. BImSchVVwV Verwaltungsvorschrift zur Durchführung der Verordnung über 

elektromagnetische Felder 

kV Kilovolt (Einheit für die elektrische Spannung, 1 kV = 1000 V) 

kV/m Kilovolt pro Meter (Einheit für die elektrische Feldstärke) 

LAI Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz 

UW Umspannwerk 

μT Mikrotesla (Einheit für die magnetische Flussdichte, 1 μT = 1 x 10-6 T) 

 

Verzeichnis der Anhänge 

Nummer Beschreibung 

Anhang 1 Grafische Darstellung der Berechnungsergebnisse 

Anhang 2 Hersteller Zertifikat für Software WinField 
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