
Anhang 1
Projekt/Vorhaben: Ostbayernring - Abschnitt Regierungsbezirksgrenze - UW Etzenricht (Ltg.Nr. B160)

Elektrische Konfiguration 1: elektrische Feldstärke
Ballungsbereich Mast 96 - Mast 97, An-/Absprung 110 kV B10

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

E-Feld
1,4 kV/mE-Feld

2,3 kV/m
BP

ropf-TreitinM



Anhang 1
Projekt/Vorhaben: Ostbayernring - Abschnitt Regierungsbezirksgrenze - UW Etzenricht (Ltg.Nr. B160)

Elektrische Konfiguration 1: magnetische Flussdichte
Ballungsbereich Mast 96 - Mast 97, An-/Absprung 110 kV B10

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

B-Feld
25 µT

B-Feld
25 µT

BP



Anhang 1
Projekt/Vorhaben: Ostbayernring - Abschnitt Regierungsbezirksgrenze - UW Etzenricht (Ltg.Nr. B160)

Elektrische Konfiguration 2: elektrische Feldstärke
Mast 100 - Mast 101

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

E-Feld
2,8 kV/m

E-Feld
0,7 kV/m

BP



Anhang 1
Projekt/Vorhaben: Ostbayernring - Abschnitt Regierungsbezirksgrenze - UW Etzenricht (Ltg.Nr. B160)

Elektrische Konfiguration 2: magnetische Flussdichte
 Mast 100 - Mast 101

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

B-Feld
51 µT

B-Feld
10 µTBP



Anhang 1
Projekt/Vorhaben: Ostbayernring - Abschnitt Regierungsbezirksgrenze - UW Etzenricht (Ltg.Nr. B160)

Elektrische Konfiguration 3: elektrische Feldstärke
Mast 119 - Mast 120

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

E-Feld
2,6 kV/m

E-Feld
0,4 kV/m

BP



Anhang 1
Projekt/Vorhaben: Ostbayernring - Abschnitt Regierungsbezirksgrenze - UW Etzenricht (Ltg.Nr. B160)

Elektrische Konfiguration 3: magnetische Flussdichte
 Mast 119 - Mast 120

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

B-Feld
55 µT

B-Feld
9 µT

BP



Anhang 1
Projekt/Vorhaben: Ostbayernring - Abschnitt Regierungsbezirksgrenze - UW Etzenricht (Ltg.Nr. B160)

Elektrische Konfiguration 4: elektrische Feldstärke
Mast 125 - Mast  126

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

E-Feld
1,0 kV/m

E-Feld
2,3 kV/m

BP



Anhang 1
Projekt/Vorhaben: Ostbayernring - Abschnitt Regierungsbezirksgrenze - UW Etzenricht (Ltg.Nr. B160)

Elektrische Konfiguration 4: magnetische Flussdichte
Mast 125 - Mast 126

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

B-Feld
15 µT

B-Feld
42 µT

BP



Anhang 1
Projekt/Vorhaben: Ostbayernring - Abschnitt Regierungsbezirksgrenze - UW Etzenricht (Ltg.Nr. B160)

Elektrische Konfiguration 5: elektrische Feldstärke
Mast 151 - Mast 152

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

E-Feld
1,9 kV/m

E-Feld
0,8 kV/m

BP



Anhang 1
Projekt/Vorhaben: Ostbayernring - Abschnitt Regierungsbezirksgrenze - UW Etzenricht (Ltg.Nr. B160)

Elektrische Konfiguration 5: magnetische Flussdichte
Mast 151 - Mast 152

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

B-Feld
14 µT

B-Feld
42 µT

BP



Anhang 1
Projekt/Vorhaben: Ostbayernring - Abschnitt Regierungsbezirksgrenze - UW Etzenricht (Ltg.Nr. B160)

Elektrische Konfiguration 6: elektrische Feldstärke
Mast 181 - Mast 182

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

E-Feld
1,6 kV/m

E-Feld
0,5 kV/m

BP



Projekt/Vorhaben: Ostbayernring - Abschnitt Regierungsbezirksgrenze - UW Etzenricht (Ltg.Nr. B160)

Elektrische Konfiguration 6: magnetische Flussdichte
Mast 181 - Mast 182

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

B-Feld
13 µT

B-Feld
35 µT

BP



Anhang 1
Projekt/Vorhaben: Ostbayernring - Abschnitt Regierungsbezirksgrenze - UW Etzenricht (Ltg.Nr. B160)

Elektrische Konfiguration 7: elektrische Feldstärke
Mast 210  - Mast 211

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

E-Feld
0,7 kV/m

E-Feld
2,7 kV/m

BP



Anhang 1
Projekt/Vorhaben: Ostbayernring - Abschnitt Regierungsbezirksgrenze - UW Etzenricht (Ltg.Nr. B160)

Elektrische Konfiguration 7: magnetische Flussdichte
 Mast 210  - Mast 211

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

B-Feld
48 µT

B-Feld
11 µT

BP



Anhang 1
Projekt/Vorhaben: Ostbayernring - Abschnitt Regierungsbezirksgrenze - UW Etzenricht (Ltg.Nr. B160)

Elektrische Konfiguration 8: elektrische Feldstärke
 Mast 220  - Mast 221

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

E-Feld
0,3 kV/m

E-Feld
2,5 kV/m

BP



Anhang 1
Projekt/Vorhaben: Ostbayernring - Abschnitt Regierungsbezirksgrenze - UW Etzenricht (Ltg.Nr. B160)

Elektrische Konfiguration 8: magnetische Flussdichte
 Mast 220  - Mast 221

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

B-Feld
51 µT

B-Feld
8 µTBP



Anhang 1
Projekt/Vorhaben: Ostbayernring - Abschnitt Regierungsbezirksgrenze - UW Etzenricht (Ltg.Nr. B160)

Elektrische Konfiguration 9: elektrische Feldstärke
Ballungsbereich UW Etzenricht, 110 kV Auskreuzung B160B zu M1N
Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

E-Feld
2,6 kV/m

E-Feld
0,9 kV/m

BP



Anhang 1
Projekt/Vorhaben: Ostbayernring - Abschnitt Regierungsbezirksgrenze - UW Etzenricht (Ltg.Nr. B160)

Elektrische Konfiguration 9: magnetische Flussdichte
Ballungsbereich UW Etzenricht, 110 kV Auskreuzung B160B zu M1N
Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

B-Feld
47 µT

B-Feld
10 µT

BP



Anhang 1
Projekt/Vorhaben: Ostbayernring - Abschnitt Regierungsbezirksgrenze - UW Etzenricht (Ltg.Nr. B160)

Elektrische Konfiguration 10: elektrische Feldstärke
Ballungsbereich Mast 101 - Mast 103, An-/Absprung 110 kV E95

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

E-Feld
2,8 kV/m

E-Feld
0,9 kV/m

BP



Anhang 1
Projekt/Vorhaben: Ostbayernring - Abschnitt Regierungsbezirksgrenze - UW Etzenricht (Ltg.Nr. B160)

Elektrische Konfiguration 10: magnetische Flussdichte
Ballungsbereich Mast 101 - Mast 103, An-/Absprung 110 kV E95

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

B-Feld
54 µT

B-Feld
15 µT

BP



Anhang 1
Projekt/Vorhaben: Ostbayernring - Abschnitt Regierungsbezirksgrenze - UW Etzenricht (Ltg.Nr. B160)

Elektrische Konfiguration 11: elektrische Feldstärke
Ballungsbereich Mast 123 - Mast 125, An-/Absprung 110 kV O28D

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

E-Feld
1,9 kV/m

E-Feld
0,9 kV/m

BP



Anhang 1
Projekt/Vorhaben: Ostbayernring - Abschnitt Regierungsbezirksgrenze - UW Etzenricht (Ltg.Nr. B160)

Elektrische Konfiguration 11: magnetische Flussdichte
Ballungsbereich Mast 123 - Mast 125, An-/Absprung 110 kV O28D

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

B-Feld
40 µT

B-Feld
13 µT

BP



Anhang 1
Projekt/Vorhaben: Ostbayernring - Abschnitt Regierungsbezirksgrenze - UW Etzenricht (Ltg.Nr. B160)

Elektrische Konfiguration 12: elektrische Feldstärke
Ballungsbereich Mast 133 - Mast 135, An-/Absprung 110 kV O28C

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

E-Feld
1,5 kV/m

E-Feld
0,7 kV/m

BP



Anhang 1
Projekt/Vorhaben: Ostbayernring - Abschnitt Regierungsbezirksgrenze - UW Etzenricht (Ltg.Nr. B160)

Elektrische Konfiguration 12: magnetische Flussdichte
Ballungsbereich Mast 133 - Mast 135, An-/Absprung 110 kV O28C

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

B-Feld
31 µT

B-Feld
13 µT

BP



Anhang 1
Projekt/Vorhaben: Ostbayernring - Abschnitt Regierungsbezirksgrenze - UW Etzenricht (Ltg.Nr. B160)

Elektrische Konfiguration 13: elektrische Feldstärke
Ballungsbereich Mast 135 - Mast 138, An-/Absprung 110 kV O28B

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

E-Feld
1,5 kV/m

E-Feld
0,7 kV/m

BP



Anhang 1
Projekt/Vorhaben: Ostbayernring - Abschnitt Regierungsbezirksgrenze - UW Etzenricht (Ltg.Nr. B160)

Elektrische Konfiguration 13: magnetische Flussdichte
Ballungsbereich Mast 135 - Mast 138, An-/Absprung 110 kV O28B

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

B-Feld
31 µT

B-Feld
14 µT

BP



Anhang 1
Projekt/Vorhaben: Ostbayernring - Abschnitt Regierungsbezirksgrenze - UW Etzenricht (Ltg.Nr. B160)

Elektrische Konfiguration 14: elektrische Feldstärke
Ballungsbereich Mast 160 - Mast 162, An-/Absprung 110 kV B160A
Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

E-Feld
1,6 kV/m

E-Feld
0,8 kV/m

BP



Anhang 1
Projekt/Vorhaben: Ostbayernring - Abschnitt Regierungsbezirksgrenze - UW Etzenricht (Ltg.Nr. B160)

Elektrische Konfiguration 14: magnetische Flussdichte
Ballungsbereich Mast 160 - Mast 162, An-/Absprung 110 kV B160A
Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

B-Feld
35 µT

B-Feld
14 µT

BP



Anhang 1
Projekt/Vorhaben: Ostbayernring - Abschnitt Regierungsbezirksgrenze - UW Etzenricht (Ltg.Nr. B160)

Elektrische Konfiguration 15: elektrische Feldstärke
Ballungsbereich Mast 213 - Mast 215, An-/Absprung 110 kV O28A

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

E-Feld
1,0 kV/m

E-Feld
2,7 kV/m

BP



Anhang 1
Projekt/Vorhaben: Ostbayernring - Abschnitt Regierungsbezirksgrenze - UW Etzenricht (Ltg.Nr. B160)

Elektrische Konfiguration 15: magnetische Flussdichte
Ballungsbereich Mast 213 - Mast 215, An-/Absprung 110 kV O28A

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

B-Feld
54 µT

B-Feld
14 µT

BP



Anhang 1
Projekt/Vorhaben: Ostbayernring - Abschnitt Regierungsbezirksgrenze - UW Etzenricht (Ltg.Nr. B160)

Elektrische Konfiguration 16: elektrische Feldstärke
Zubeseilung zweiter Stromkreis 110 kV E95

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

E-Feld
0,3 kV/m

E-Feld
1,5 kV/m

BP



Anhang 1
Projekt/Vorhaben: Ostbayernring - Abschnitt Regierungsbezirksgrenze - UW Etzenricht (Ltg.Nr. B160)

Elektrische Konfiguration 16: magnetische Flussdichte
Zubeseilung zweiter Stromkreis 110 kV E95

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

B-Feld
14 µT

B-Feld
3 µT

BP



Anhang 1
Projekt/Vorhaben: Ostbayernring - Abschnitt Regierungsbezirksgrenze - UW Etzenricht (Ltg.Nr. B160)

Elektrische Konfiguration 17: elektrische Feldstärke
Neubau 110 kV O28B

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

E-Feld
0,5 kV/m

E-Feld
1,1 kV/m

BP



Anhang 1
Projekt/Vorhaben: Ostbayernring - Abschnitt Regierungsbezirksgrenze - UW Etzenricht (Ltg.Nr. B160)

Elektrische Konfiguration 17: magnetische Flussdichte
Neubau 110 kV O28B

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

B-Feld
14 µT

B-Feld
7 µT

BP



Anhang 1
Projekt/Vorhaben: Ostbayernring - Abschnitt Regierungsbezirksgrenze - UW Etzenricht (Ltg.Nr. B160)

Elektrische Konfiguration 18: elektrische Feldstärke
Neubau 110 kV O28C

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

E-Feld
0,4 kV/m

E-Feld
1,1 kV/m

BP



Anhang 1
Projekt/Vorhaben: Ostbayernring - Abschnitt Regierungsbezirksgrenze - UW Etzenricht (Ltg.Nr. B160)

Elektrische Konfiguration 18: magnetische Flussdichte
Neubau 110 kV O28C

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

B-Feld
5 µT

B-Feld
13 µT

BP



Anhang 1
Projekt/Vorhaben: Ostbayernring - Abschnitt Regierungsbezirksgrenze - UW Etzenricht (Ltg.Nr. B160)

Elektrische Konfiguration 19: elektrische Feldstärke
Neubau 110 kV O28D

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

E-Feld
0,6 kV/m

E-Feld
1,4 kV/m

BP



Anhang 1
Projekt/Vorhaben: Ostbayernring - Abschnitt Regierungsbezirksgrenze - UW Etzenricht (Ltg.Nr. B160)

Elektrische Konfiguration 19: magnetische Flussdichte
Neubau 110 kV O28D

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

B-Feld
18 µT

B-Feld
7 µT

BP



Anhang 1
Projekt/Vorhaben: Ostbayernring - Abschnitt Regierungsbezirksgrenze - UW Etzenricht (Ltg.Nr. B160)

Elektrische Konfiguration 20 und 21: elektrische Feldstärke
Neubau 110 kV B160A und Ballungsbereich UW Windischeschenbach

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

E-Feld
0,5 kV/m

E-Feld
1,0 kV/m

BP

BP

E-Feld
0,4 kV/m

E-Feld
1,2 kV/m



Anhang 1
Projekt/Vorhaben: Ostbayernring - Abschnitt Regierungsbezirksgrenze - UW Etzenricht (Ltg.Nr. B160)

Elektrische Konfiguration 20 und 21: magnetische Flussdichte
Neubau 110 kV B160A und Ballungsbereich UW Windischeschenbach

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

B-Feld
19 µT

B-Feld
10 µT

BP

BP

B-Feld
22 µT

B-Feld
7 µT




