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Errichtung der 380/110-kV-Leitung Regierungsbezirksgrenze Oberfranken/Oberpfalz - UW Etzenricht, Ltg.Nr. B160 (TenneT)

Mast 1 - Mast 54, Mast 59 - Mast 117
Rückbau der 380/220/110-kV-Leitung LH-08-B111 (TenneT) UW Etzenricht - UW Mechlenreuth; 

Abbau der 110-kV-Traversen der Maste 58-55 (LH-08-B111) (TenneT); Neubau der 110-kV-Maste 1 und 6
bestehende Maste 58-55 (LH-08-B111) (TenneT); Umbeseilung auf bestehende 380-kV-Traversen; 
Neuanbindung des 110-kV-Anschl. Windischeschenbach B160A (Bayernwerk Netz GmbH) von Mast 161 (B160) (TenneT) über
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380-kV-Traversen und Abbau der 110kV-Traversen der Maste 58-55 (LH-08-B111)
Maste 58-55 der Leitung B111 (LH-08-B111). Umbeseilung inkl. neues LWL-ESLK auf den bestehenden
Leitung B160 (TenneT) am Mast 161 durch Neubau der 110kV Masten 1 und 6 bzw. über die bestehenden
Neuanbindung des UW Windischeschenbach (B160A) (Bayernwerk Netz GmbH) an die 380/110-kV
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