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Mast Nr. 112 - Mast Nr. 1121
1. Deckblatt
der Langen 1: 2000
Malistab der Hohen 1500
Landkreis Tirschenreuth FM-Kabel, Betreiber und Lage unbekannt
: : DIN VDE-Bestimmun © DIN VDE 0210/ 05.69 (Eiszone 1, Windzone 1)
MSP-Freiltq., Bayernwerk Netz GmbH GeGmemdi Konaerzreufh 9
emarkun ondrau
9 Masttyp © A/2/701/verst; A/2/70.1/verst.2
Beseilung , )
1x3x1 AL/ST 230/30; MZS=46 88N/mm ;H225=79 80N/mm (110-kV)
Leiterseil 1x3x1231-AL1/30-ST1A; MZS=50.60N/mm*; HZS=85.00N/mm* (110-kV)
) 1x1 ASLH-D(S)B - (AY/AW 54/23-6,0), MZS=73 LIN/mm?, HZS=157 T0N/mm?
Erdseil © 1x1ASLH-2Y2YB - [AY/AW 116/33-11,6); MZS=74 30N/mm?; HZS=125.90N/mm?
Luftkabel/

sonstige Belegung

DA=2.80m (834N) [Mast 112j, 112L]; DHL=2.00m (736N) [Mast 112k];

Kettenlange © DA=3.60m (981N) [Mast 112, 112U]; DHL=2.20m (785N) [Mast 112k]
Seitliche Uberhohung © 680  mrechts @ —-—-—-- oder links ——————- aufgenommen
Planfeststellungsunterlage Setzungogemid ausgelegen n der Zok
Aufgestellt VO e
Bayreuth, 24022023 DIS oo

TenneT TSO GmbH

Zeit und Ort der Auslegung sind vor Auslegung ortsiiblich bekannt

P
/4 /Y
iV Poas FLLH- . 5 iA %/Q’% (2" gemacht worden

Mafstab 1.2000/500 Einheit Meter GEMEINGE: ..ot

M‘ imp GmbH

IR Lise-Meitner-Strafe 8

Part of Sweco 89081 Ulm "
Planfeststellungsbehdrde

Datum Name Planfestgestellt mit Beschluss der Regierung der Oberpfalz vom
Bearb. | 20022023 | Frey 23.05.2024 .
Gepr | 22022023 Pfeiffer Az. ROP-StabEnWi-3321.0-2-46
Regensburg,

Norm | DIN EN 50341-2-4: 04/2016 23.05.2024
Fachbereich TL

gez. Dr. Rebler
Regierungsdirektor
Fremdleitungen sind nachrichtlich gefuhrt

Es besteht keine Gewahr auf Lage und Vollstandigkeit

A 1 Deckblatt 24022023 | Frey
Zust Anderung Datum Name | Urspr Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung




