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© Vegetation dichter als 3.50m am Leiterseil

Vegetation innerhalb des Schutzbereiches

Masttyp
Beseilung
Leiterseil

Erdseil
Luftkabel/

sonstige Belegung

Kettenlange

bayernwerk

Unterlage 410
Blatt 02/05
0k

" " § ' : " u N
110-kV Freileitung Einfuhrung Etzenricht,
Ltg.Nr. B160B

Langenprofil

DIN VDE-Bestimmung

Seitliche Uberhohung

Mast Nr. 1IN -

Mast Nr. 2N

1. Deckblatt

der Langen 1: 2000
Maf3stab der Hohen 1. 500

DIN VDE 0210/ DIN EN 50341

-2-4:09/2019 (Eiszone 2, Windzone 1)

A-2-E

2x3x1565-AL1/72-ST1A; MZS=40.00N/mm? (110-kV)

1x10PGW D(s)b 48 SMF (265

-AL3/25-A20SA 265); dhgl. bei 10°C; MZS=4169N/mm?

DA=3.60m (981N)

1240  mrechts —-—-—-- oder links  ——————- aufgenommen

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt
Bayreuth,
TenneT TSO GmbH

A% /Ozsf«—f{s {4 1%7145,17

15.03.2019

G tenid=

Mafistab 1.2000/500 Erheit Meter

M‘ imp GmbH

[ \] Lise-Meitner-Strafe 8

Zeit und Ort der Auslegung sind vor
gemacht worden

legung ortsiiblich bekannt

GEMEINGE: ....veer eyttt

Part of Sweco 89081 Ulm

Datum Name

Bearb. | 11.09.2018 Pannier

Gepr 14.12.2018 Pfeiffer

Norm | DIN EN 50341-2-4: 04/2016

Fachbereich TL

1. Deckblatt

24.02.2023

Frey

Zust

Anderung

Datum

Name

Urspr

Planfeststellungsbehdrde

Planfestgestellt mit Beschluss der Regierung der Oberpfalz vom
23.05.2024

Az. ROP-StabEnWi-3321.0-2-46
Regensburg,
23.05.2024

gez. Dr. Rebler
Regierungsdirektor
Fremdleitungen sind nachrichtlich gefuhrt

Es besteht keine Gewahr auf Lage und Vollstandigkeit

Geobasisdaten. Bayerische Vermessungsverwaltung




