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110-kV-Leitung  Schwandorf - Schwarzenfeld, O6 (Bayernwerk AG)
LS: 2 x 3 x 1 x 565-AL1/72-ST1A; 40.0 N/mm²
LWL: 1 x 261-AL3/25-A20SA-26,0; dhgl. zum Leiterseil bei EDS
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